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Математические модели по выбору параметров элементов и управ­
лению режимами работы объединениями энергосистем с дальними 
электропередачами переменного тока должны наиболее полно и точно 
отражать картину явлений реальной структуры, быть обозримыми, в 
нужной степени подробными и поддаваться исследованиям располагае­
мыми средствами. Детализация при этом должна быть достаточной для 
учета многообразия всех факторов, которые могут оказаться сущест­
венными, но не излишней, что только затруднит решение задач. Так 
должны выполняться определенные требования связности режимных 
условий, требований к параметрам оборудования, устойчивости парал­
лельной работы по нагреву отдельных частей и т. д. Неучет этих фак­
торов может оказаться существенным для жизнеспособности всей си­
стемы в определенных состояниях и. в этом смысле такая детализация 
представляется совершенно необходимой.
Для решения поставленных задач по управлению и выбору пара­
метров вводятся целевые и граничные условия. Критерии оптимально­
сти при решении одной и той же задачи могут быть различными, тогда 
некоторые граничные условия могут выступать в качестве целевых 
функционалов. He развивая далее вопросы о рациональных способах 
выбора целевых функционалов и их соотношениях [1] применительно 
к рассматриваемым задачам, остановимся на обоснованиях принятых 
форм записи уравнений граничных условий и функциональных соот­
ношениях между основными и дополнительными переменными парамет­
ров режима.
1. Ограничения к параметрам режима по условиям распределения
напряжения
Распределение напряжений по длине линий для разных режимов 
весьма существенно влияет на технико-экономические показатели ра­
боты дальних электропередач переменного тока. По этому вопросу 
было выполнено большое число исследований [2, 3, 4] и сделаны 
важные выводы, в том числе о необходимости более глубокого регули­
рования напряжения для улучшения экономических показателей рабо­
ты электропередач [4]. Условия безотказной работы устройств защиты 
от перенапряжений устанавливают допустимые верхние значения на-
108
пряжений в пределах (1,1-М,15) от номинального напряжения линий 
[5]. Нижние границы значений напряжений будут определяться регу­
лировочными диапазонами трансформаторов и располагаемой реактив­
ной мощностью. В силу этого нижние границы значений напряжений 
в работе не фиксируются, но 
считаются заданными.
Для решения поставленных 
задач оказывается необходимым 
определить, в каких пределах ва­
риаций передаваемых активных 
и реактивных мощностей и элек­
трических параметров электропе­
редач принятые условия по на­
пряжениям оказываются обеспе­
ченными.
Если участок линии без потерь (рис. 1) имеет электрическую дли- 
н,у Л, то распределение напряжения по длине Xi для заданных значений 
напряжений по концам (Gi и G2) записывается так:
* I U x I =  ((G 2 cos X +  G 1 sinXcsc Л cos о — G 2SinXctgA)2 -R
+  (U1 sinXcsc A Sinoy2R/2, (1)
где Ô— угол сдвига векторов напряжений по концам.
Для определения местоположения и величины наибольшего зна­
чения Uxm производная G (x> приравнивается нулю:
- R e ,  F 1. Л) — о
(Ік
или
(U2 cos X -R G 1 sinX esc A cos о — U2 sin X ctg А) ( — U2 s in X +  (2)
+  U1 esc A cos о cos X — U2 cos X ctg A) -R (G1 sin X esc A sin o)2 cos X =  0,
— 2 ( U . U 2 esc A cos о —  U \  ctg A )
G I -t- U \  CSc2A —  2 G i G 2 esc A  c t g  A  cos S +  U l  Ctg2A
Решение полученного уравнения (3) относительно Xrn производится 
в численном виде для электропередач разной электрической длины 
( Л =  15, 30, 45, 60°) и в некотором диапазоне изменения угла 
(Ô = 1 0 ,  20, 30, 40, 50°). Условия по статической устойчивости при этом 
во внимание не принимались, поскольку они, как и все граничные 
условия, определяются самостоятельно и независимо. Величины Uxrn 
получаются, если найденные значения по формуле (3) подставить в 
уравнение (1). Результаты расчетов позволяют судить о том, что зна­
чения напряжений экстремальной точки подвержены значительным
колебаниям от изменений нагрузки и лежат в пределах (0,1 — 1,4) при 
изменении напряжений по границам в пределах (0,9— 1,05). Так, для 
участков с электрической длиной 15o<R/\ < 3 0 °  экстремумы находятся 
вне пределов участков и значение Uxm не превышает 1,411.
(Л =  30°; Ô =  20°; Xm =  — 38,48°; U тх =  1,333; G1 — 0,95;
G2 = 1 ,0 5 ) .  Для участков Л =  45° экстремумы располагаются внутри 
границ участка с наибольшим значением Uxm =  1,132 (G 1 =  ROS;
G2 = 1 ,0 5 ;  6 = 1 0 ° ;  Xm =  24,136). Для участков А =  60° экстремаль^ 
ные точки располагаются снова вне границ участка, что гарантирует 
распределение напряжения в области граничных значений. Фиксиро­
вание различных значений напряжений по границам участков разной
откуда 
I g 2Qn =
U( и, и,
Рис. I. К распределению напряжения по 
длине дальней ЛЭП
длины позволяет управлять распределением напряжений электропере­
дач для разных режимов.
2. Условия ограничений и функциональные соотношения между  
переменными параметрами синхронных турбогенераторов 
по нагреву статора и ротора для разных режимов
Для организации расчетов по управлению режимами и выбору па­
раметров устройств дальних электропередач переменного тока с про­
межуточными системами требуется выразить внутренние параметры 
синхронных турбогенераторов (т. е. значения модуля и аргумента э.д. с. 
за синхронными сопротивлениями относительно напряжения на выво­
дах) от модуля напряжения на выводах ш отдаваемых мощностей. Это 
позволяет исключить эти переменные из уравнений малых колебаний 
при формировании ограничений по статической устойчивости и из 
уравнений функционала. По другой форме построения решений этих 
задач операции исключения делать не предполагается, но значения 
э.д.с. и внутренних углов выражаются в виде двусторонних неравенств. 
Поэтому верхние и нижние предельные значения э.д.с. и внутренних 
углов должны быть установлены.
Как известно, величины отдаваемых генераторами активных и ре­
активных мощностей элементарно выражаются от значения э.д.с. внут­
реннего угла, реактивности и напряжения на выводах. Внутренние 
параметры в виде значения э.д.с. и собственного угла 6 не могут изме­
няться независимо. Они лимитируются по нагреву статора и ротора. 
При работе генераторов с индуктивной нагрузкой действие автомати­
ческих регуляторов возбуждения при стационарном изменении нагруз­
ки обеспечивает поддержание напряжения на выводах генератора 
с некоторым значением коэффициента статизма (Bp) по мощности. 
Значение коэффициента (Bp) меняется ів пределах от 1 до 5% и зави­
сит от настройки и конструкции регулятора [6].
где U0 — напряжение холостого хода на выводах генератора.
Это соотношение позволяет определить напряжение на выводах 
генератора при различных значениях коэффициента (Up) и вариациях 
отдаваемой активной мощности (при работе на индуктивную нагрузку), 
принимаемую в пределах от 1,0 до 0,ЗР ном. Соответствующие пре­
дельные значения реактивных мощностей при работе с индуктивной 
нагрузкой могут быть определены по кривым перегрузочных способно­
стей с учетом нагрева [6]. Тогда наибольшие значения модуля э.д.с. 
при разных значениях предельной нагрузки и разных значениях коэф­
фициента В р находятся по известной формуле:
где X  — синхронное сопротивление.
Зависимости U r p = U np (P) и Sjp =  Srip (P) при разных значени­
ях коэффициента (Bp ) представлены на рис. 2. Рабочие значения 
мощностей и э.д.с. в эксплуатации могут быть меньше предельных, 
поскольку реактивная нагрузка генераторов определяется режимом по­
требителей и других источников реактивной мощности. Значения э.д.с. 
регулируемого генератора аппроксимируются линейным трехчленом
U = U Q l - B pP), (4)
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от отдаваемых мощностей и напряжений на выводах в области девяти 
смежных значений UyP  и Q :
E =  vEU +  т.ЕР +  qEP. (5)
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Рис. 2. Зависимости внутренних э.д.с. и углов 
генератора от P для различных коэффициентов по 
мощности
Определение коэффициентов линейной формы (5) произведено по ме­
тоду !наименьших квадратов [7] и выполнено по формулам:
ѵЕ У  Ui + ~е У  PiUi + =  V  E lUtt
лея мкА wmä жаЛ
Ve Y QiPi +  У Pi + q в У Q іР і =  V E 1P 1,(6)
V e  V  Ut Q i + - E  у Pi Qi +  Ч и  V  Qi =  2  Qi.
Результаты расчетов коэффициентов ѵЕ, ~Е и qE (для Bp =  0,03) пред­
ставлены в табл. 1. Среднее значение ошибки приближения меньше 3% . 
Значения э.д.с. находятся в пределах:
1,66 =  Е < £ <  =  3,25. (7)
Известным образом может быть найдена совокупность значений собст­
венных углов генераторных станций от напряжения и отдаваемых мощ­
ностей.
P X
arctg U 
P  +
QX
U
(8)
I n
П р е д е л ь н ы е  з н а ч е н и я  с о б с т в е н н ы х  • у г л о в  н е  з а в и с я т  о т  к о э ф ф и ц и е н т а  
с т а т и з м а  р е г у л я т о р о в  и  м о г у т  и з м е н я т ь с я  в  т а к и х  п р е д е л а х :
0 , 1 8  =  8 4 ; g  ^  g  =  0 , 9 2 .  ( 9 )
Д л я  и с т о ч н и к о в  б е с к о н е ч н о й  м о щ н о с т и  о г р а н и ч е н и я  п о  н а г р е в у  
с н и м а ю т с я  и  з н а ч е н и я  в н у т р е н н и х  у г л о в  и  э . д . с .  м о г у т  б ы т ь  б о л ь ш е  у к а ­
з а н н ы х  в  ф о р м у л а х  ( 7 )  : и  ( 9 )  п р е д е л ь н ы х  з н а ч е н и й .
; * ! Т а б л и ц а
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П р и  р а б о т е  д а л ь н и х  э л е к т р о п е р е д а ч  в  р е ж и м а х  м а л ы х  н а г р у з о к  
м о ж е т  в о з н и к н у т ь  н е б а л а н с  п о  ! р е а к т и в н о й  м о щ н о с т и  в  о т д е л ь н ы х  ч а с ­
т я х  и л и  о б ъ е д и н е н и и  э н е р г о с и с т е м ,  ч т о  п р и в е д е т  к  п о в ы ш е н и ю  н а п р я ­
ж е н и я  с в е р х  п р е д е л ь н о  д о п у с т и м ы х  з н а ч е н и й .  Д л я  с н и ж е н и я  и л и  и с к л ю ­
ч е н и я  э т о г о  н е д о п у с т и м о г о  я в л е н и я  н а р я д у  с  у с т а в к о й  и  р е г у л и р о в а ­
н и е м  п о п е р е ч н ы х  К У  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о ъ а і н а  с п о с о б н о с т ь  к р у п н ы х  
т у р б о г е н е р а т о р о в  р а б о т а т ь  в  о б л а с т и  н е д о в о з б у ж д е н и я  [ 8 ] .  К а к  и з в е с т ­
н о ,  э т о  в ы з ы в а е т  о п а с н о с т ь  м е с т н ы х  п е р е г р е в о в  к р а й н и х  п а к е т о в  л о б о ­
в ы х  ч а с т е й  « с т а т о р а  іи у х у д ш е н и й  у с л о в и й  ( с т а т и ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  
[ 9 ] .  О д н а к о ,  к а к  у к а з ы в а е т с я  в  [ 8 ] ,  в  т е ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  п е р и о д а  
м о ж н о  п р а к т и к о в а т ь  р а б о т у  г е н е р а т о р о в  в  з о н е  н е д о в о з б у ж д е н и я .  
В  т а к и х  р е ж и м а х  н а г р е в  к р а й н и х  п а к е т о в  л о б о в ы х  ч а с т е й  д о л ж е н  
н а х о д и т ь с я  в  д о п у с т и м ы х  п р е д е л а х .  У с л о в и я  р а б о т ы  п о  с т а т и ч е с к о й  
у с т о й ч и в о с т и  в  о б л а с т и  н е д о в о з б у ж д е н и я  о к а з ы в а ю т с я  т я ж е л е е ,  п о ­
с к о л ь к у  э т о  с о о т в е т с т в у е т  б о л ь ш и м  з н а ч е н и я м  в н у т р е н н и х  у г л о в ,  ч е м  
п р и  р а б о т е  с  и н д у к т и в н о й  н а г р у з к о й .  П р и х о д и т с я  с н и ж а т ь  а к т и в н у ю  
н а г р у з к у .  Э т о  о д н а к о  с о о т в е т с т в у е т  у с л о в и я м ,  п р и  к о т о р ы х  г е н е р а т о р ы  
о к а з ы в а ю т с я  в  т а к и х  р е ж и м а х .  К р о м е  т о г о ,  у с л о в и я  п о  с т а т и ч е с к о й  
у с т о й ч и в о с т и  д л я  р е ш е н и я  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  ф о р м и р у ю т с я  н е з а в и с и ­
м о  к а к  п о  к о л е б а т е л ь н о й ,  т а к  и  а п е р и о д и ч е с к о й  ф о р м а м  н е у с т о й ч и в о ­
с т и  и с к о м ы х  р е ж и м о в .  П о э т о м у  п р е д е л ь н а я  н а г р у з к а  г е н е р а т о р о в  п о  
н а г р е в у  п р и  р а б о т е  в  о б л а с т и  н е д о в о з б у ж д е н и я ,  б е з  у ч е т а  п р е д е л а  п о  
с т а т и ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  и  с а м о р а с к а ч и в а н и я  м о ж е т  о п р е д е л я т ь с я  п о  
к а ж у щ е й с я  м о щ н о с т и  [ 9 ]  и  н о м и н а л ь н о м у  н а п р я ж е н и ю .  Э т о  п о з в о л я е т  
о п р е д е л и т ь  п р е д е л ь н ы е  ' з н а ч е н и я  в н у т р е н н е й  э . д . с .  п о  м о д у л ю  и  а р г у ­
м е н т у  и  п р о и з в е с т и  а п п р о к с и м а ц и ю  э . д . с . ,  н о  е с т е с т в е н н о  с  д р у г и м и
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значениями коэффициентов (л) и (q) . Значения коэффициентов (л) и 
(q) рассчитываются тоже по методу наименьших квадратов.
Предельные значения модуля и аргумента э.д.с. определяют об­
ласть допустимых их рабочих значений при работе в области недовоз- 
буждения
3. Условия ограничений по уровню токов коротких замыканий 
к параметрам реактивностей связей дальних 
электропередач с промежуточной и приемной системами
Уравнения сетевых мощностей можно записать для состояния сети 
практически любой известной конфигурации и сложности, в том числе 
для элементов и их совокупностей в промежуточных и приемной систе­
мах. Д ля решения поставленных задач промежуточные и концевые 
энергосистемы должны замещаться не частными схемами, а достаточно 
обобщенной формой. Такая форма может быть получена из условий 
ограничений токов трехфазного к.з. в рассматриваемой системе. Тре­
бования ограничений токов коротких замыкний в концевых и проме­
жуточных системах являются одним из требований надежности элект­
роснабжения [10]. Они могут рассматриваться в виде дополнительной 
составляющей приведенных затрат, поскольку их реализация в систе­
мах означает внедрение целого ряда мероприятий, связанных с зат ­
ратами материальных ценностей. Эти требования ограничений по т.к.з. 
могут реализоваться разными средствами и способами. Для сопостав­
ления их эффективности и определяются приведенные затраты. С дру­
гой стороны, если задачи выбора средств ограничений т.к.з. в расчетах 
не Ставятся, то можно не заниматься их экономическим эквиваленти- 
рованием, а требования ограничений считать за технические положения 
в виде определенных нормативных условий. В таком виде требования 
ограничений по т.к.з. сводятся при заданной мощности источников 
к установлению определенных величин разделяющих реактивных со­
противлений между генераторами системы и точкой к.з. Так, для схемы 
на рис. 2 из статьи [ И ] .  помещенной в этом сборнике, при трехфазном 
кз в узлах 6 и 7 іможет быть установлено значение -сверхпереходного 
тока и расчетной эквивалентной реактивности внешней части схемы по 
отношению рассматриваемой системы и собственно ее источников 
питания
где Sh= — суммарная номинальная мощность всех источников,
S 6 — базисная мощность.
Полагая, что относительные параметры элементов внешней и внут­
ренней частей одинаковы, можно произвести разделение результи­
рующей 'реактивности Z p* ^обратно пропорционально мощностям внеш­
них и собственных источников питания.
(10)
( И )0,024 =  8 < 8 < 8  =  1,34
HS
—> Х р*(н) (по кривым изменения т.к.з. [12]),
Хр* (б) =  Xpi(H) +  ,
HE
(12)
8. Заказ 7472. ИЗ
(13)
BH --  y ^BH(H)
»Ьвн(Н )
Y 11 _  Y n  R fi (14)
Полагая ХЦ,(н) =  + ю ,  получим
SfX l" =  X i l S l (15)
Реш ая уравнения (12) и (15) относительно Х [ \  находим реактив­
ность, которая должна приходиться на долю данной системы:
Системная реактивность X" в свою очередь разделяется на две пос­
ледовательные части Хг(л) и ХС(Д) . Поскольку число генераторов 
в приемной системе для каждого расчетного режима предполагается 
известным, оказывается возможным определить результирующую реак­
тивность, которая приходится на долю генераторов
Остальная реактивность X c (A) находится по формуле последователь 
ного сложения
по синхронной реактивности генераторов. Расчеты параметров Х (ь  для 
промежуточных и приемных систем выполняются в специальной под­
программе.
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